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Bemerkungen: 8 Servicedffnung fiir Tropfenabscheider Links
7 Mediumeintritt 1x 2" Vorderseite
, 6 |Ansaugrohr Riickseite
|
5 Inspektionséffnung Riickseite
= Leergewicht |Betriebsgewicht | Maximalgew. . : " :
\\ A (mm)|B (mm)|C (mm)|D (mm) ?@V@Azxwv (kg) A_m__._mv (kg) Azmwv 4 Schwimmerventil 1/2" G AuRengewinde Riickseite
\ ) - EWKE 144/2 | 2236 | 670 | 1061 | 500 650* 1190* - 3 |Uberlauf 1 1/2" G Innengewinde Riickseite
/ EWK-E 144/3 | 2536 | 970 | 1261 | 700 750* 1250* - 2 Entleerung 1 1/2" G Innengewinde Riickseite
‘ EWK-E 144/4 | 2536 | 970 | 1461 | 900 900* 1440* - 1 Mediumaustritt 1x1 1/2" Vorderseite
Anderungsindex: 1 EWK Torres de Refrigeracion S.A
stm Unterschr. DN.EB Paseo de la Castellana,163 n° 10 ms z
mﬂm._nm__ﬁ Y Brefia e k e 26/09/16 Fact: Torrelaguna 83, Fuente el mm,whw_,__mw—mmﬂﬁﬂ
A Gepruft F. del Olmo 26/09/16 Produktionsabteilung - Technisches Biiro
Malfstab Zeichnung Nr.: EWK-E 144
EWK-E 144
1:22 Status: Bestatigt
Tropf. Servicedft.,
1 Abmes.,Position 26/09/16 |Y. Brefia =@ Sprache: DE
**EWK Ubernimmt keine Gewahr fiir unbenannte Abmessungen in den Nm_o::__._:@m: *
Ind. Anderungen Datum Name DIN A3 Bl.: 1/1
1 | 2] | | | [ | 4




