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**EWK no asegura la realidad de las medidas no acotadas en el plano
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Observaciones: 8 Puerta Separador gotas Lado Izq.
7 Entrada 2x 2 1/2" P. Frontal
6 Tubo de aspiracion P. Trasera
5 Ventana de Inspeccion P. Trasera
Peso en vacio [Peso en Servicio
A (mm)|B (mm)|C (mm)|D (mm) (kg) (NH3) (kg) (NH3) 4 Vavula de aporte 3/4" G Rosca Macho P. Trasera
EWK-E 324/3 2995 | 1010 | 1498 | 500 1466* 2105 3 Rebosadero 1 1/2" G Rosca Hembra P. Trasera
EWK-E 324/4 | 2995 | 1010 | 1698 | 700 1697 2341 2 |Vaciado 1 1/2" G Rosca Hembra P. Trasera
EWK-E 324/5 3280 | 1295 | 1898 | 900 1929* 2584* Salida 2x 1 1/2" P. Frontal
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Nombre Firma Paseo de la Castellana, 163 n° 10 ms z
DEUC._mQO Y Brefa uwwmﬂsh? Fact: Torrelaguna 83, Fuente el mﬂhﬂhw“ﬁﬂ
Revisado | F. del Olmo Departamento de Produccion - Oficina Técnica
Escala Referencia: EWK - E 324
EWK-E 324
2 Colector y peso 15/02/16 |Y.Brefia 1:25 Estado: Aprobado
ncm:mamov. . . = @ .
1 gotas.cimensiones, | 30/07/15 |Y.Brefia Idioma: ES
Rev. Cambios Fecha | Nombre | DIN A3 Pag: 1/1

1 |

|9




