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Observaciones: 12 Lado Caliente; Salida de agua DN65 PN10 Intercambiador
11 |Lado Caliente; Entrada de agua DN65 PN10 Intercambiado
10 |Filtro en "Y" DN65 PN16 P. Frontal
9 Intercambiador P. Frontal
8 Puerta Separador gotas L. Izquierdo
7 Colector Entrada DN100 P. Frontal
6 Puerta Registro INOX P. Trasera
5 Ventana de Inspeccion P. Frontal
A (mm) | B (mm) | C(mm) Peso %x@wmo_o mmﬂw_m%owﬂuv _ummon_mmmwx_Bo 4 Vévula de aporte 1/2" G Rosca Macho P. Frontal
EWK-1 144/09 2636 1070 2118 637 947 1211 3 Rebosadero 1 1/2" G Rosca Hembra P. Frontal
§ - - - - - - - 2 Vaciado 1 1/2" G Rosca Hembra P. Frontal
¥ — - - - - - - - 1 Aspiracion DN80 P. Frontal
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1541 Revisado | M.Martin e 08/04/19 Departamento de Produccion - Oficina Técnica
Escala Referencia: EWK - | 144
EWK-I 144
2 Altura Envolvente | 08/04/19 |M.Martin 1:25 Estado: Aprobado
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**EWK no asegura la realidad de las medidas no acotadas en el plano
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